Caixa de passagem

em concreto
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DETALHE

10 a 15cm

CAIXA EM
ALVENARIA

TAMPA EM

CONCRETO

TAMPA DE CONCRETOQ

CONECTOR PARA

DETALHE "B

HASTE DE TERRA

CABO DE COBRE NO

50mm?

HASTE DE TERRA

CAIXA DE PASSAGEM

SEM ESCALA
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DIAGRAMA UNIFILAR - CD
CENTRO DE DISTRIBUICAO - CD
CIRC. | ILUMNACAO | TOMADAS DISTRBUICAO POR FASE
2 PERDAS|CARGA PROTECAO| CONDUTCR
N w) w) o horan o ey OBSERVACCES
ZEALSJ szzo <55 100200200 W) R s
a1 " - 560 440 P-10 2425 ILUMNAGAO
a2 05 - 200 157 P-10 2#25 ILUMNACAC
a3 as 1000 787 P-10 %25 TOMADA DE USO GERAL - TUGS
04 a1 900 708 P-10 %25 TOMADA DE USO GERAL - TUGS
a5 a3 600 472 P-10 3425 TOMADA DE USO GERAL - TUGS
06 02| 03 800 629 -0 3425 TOMADA DE USO GERAL - TUGS
a7 04 1200 945 P-15 3425 ILUMNAGEO — POSTE
RES
TOTAL © 04|02l 1| o - 5260 2093 2045 | 2P-32 | 2#ID(0)10 | QUAD. DE DIST. DE LUZ E FORCA
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NOTA

ELETRODUTOS NAO COTADOS: @35/4"
CONDUTORES NAO COTADOS #2.5mm?

TODOS OS QUADROS SERAO COM ATERRAMENTO

0S BARRAMENTOS DOS ALF'S, SERAO DE NO MNMO 100A

0S CABOS DE ALMENTACAO DO QLF TERA ISOLACAO

PARA 1kV.

O CPD E OS QLF'S TERAO NEUTRO ATERRADO CONFORME
NORMA CELPA/REDE

0S CABOS DE ALIMENTACAO GERAL(CPD) E DO QLF TERAO

ISOLACAO 1 kV

QUALQUER EXECUCAO FORA DO PROJETO SERA DE INTEIRA

RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR

LEGENDA

LUMNARIA DE SOBREFOR PARA LAMPADA FLUOR.
127 N, A=POTENCIA - B=CRCUTO - C=COMANDO

LUMNARIA TIPO PLAFON. C/ LAMP. COMPACTA PL
127 NV, A=POTENCIA - B=CRCUTO - C=COMANDO

ARANDELA PARA LAMPADA COMPACTA PL
Bw-127V

ARANDELA PARA LAMPADA COMPACTA PL
BW-127 Vv

INTERRUPTOR SMPLES DE UMA SECCAQ A
130M DO PISO ACABADO . A=COMANDO

INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS SECCOES
A 130M DO PISO ACABADO , AB=COMANDOS

INTERRUPTOR SMPLES DE TRES SECCOES A
130M DP PISO ACABADO . ABC=COMANDOS

TOMADA MONOFASICA (F+N+T) , UNIVERSAL DE
10A .J0OW A 0.30M DO PISO ACABADO

TOMADA MONOFASICA (F+N+T) . UNVERSAL DE
10A .10OW A 120M DO PISO ACABADO

TOMADA MONOFASICA (F+N+T) . UNIVERSAL DE
IDA 100W A 180M DO PISO ACABADO

TOMADA BIPOLAR - (F+N+T), DE 15A, 300w
A 030M DO PISO ACABADO

CAIXA PORTA DISJUNTOR - CPD

QUADRO DE DISTRBUICAO DE LUZ E FORCA — QLF

QUADRO DE DISTRBUICAQ TELEFONCA — QDT

INDICACZO DE TUBULACAQ ELETRICA PELA LAJE
OU PAREDE

INDICACAO DE TUBULACAQ ELETRICA PELO PISO

INDICACAO DE FASE . NEUTRO . TERRA E
RETORNO

DISJUNTOR MONOFASICO

DISJUNTOR BIFASICO

DISUUNTOR TRFASICO

ATERRAMENTO

ESTABELECIMENTO

RECUPERACAO DE UM TRECHO DA ORLA E CONSTRUGAO DO
TRAPICHE MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

SAO DOMINGOS

DO CAPIM
PROJETO EXECUTIVO- PROJETO ELETRICO
ENDEREGO: DATA: ARQUITETURA
. _ PRANCHA:
AVENIDA LAURO SODRE, S/N, CENTRO, SAO DOMINGOS DO CAPIM - PA ABRIL/2022
CONTEUDO: AREA RECUPERADA ORLA: 0 1 I
. 1.041,00m?
- PROJETO ELETRICO DO TRAPICHE. .
AREA CONSTRUIDA TRAPICHE 0 2
265,50m?
RESPONSAVEL TECNICO: REVISAO: ESCALA:
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